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€ Deutsch

Sicherheit

Montage und Installation aus-
schlief3lich durch eine Elektrofach-
kraft, einer Person mit geeigneter
fachlicher Ausbildung, mit Kennt-
nissen und Erfahrung, so dass sie
Gefahren erkennen und vermeiden
kann, die von der Elektrizitat
ausgehen kénnen.

Vor der Montage/Demontage
Netzspannung freischalten und
Freischaltung sicherstellen.

Anleitung vollstandig lesen und
beachten.

Falls kein Download maglich ist, Betriebsan-
leitung als pdf per E-Mail oder gedruckt beim
Hersteller anfordern.

Bei dem Gerat OKTO 540 BN handelt es sich
um einen gerduschlosen StromstoRschalter
(Unterputz) mit Neutralleiter zum Schalten von
kapazitiven induktiven und ohmschen Lasten.

Technische Daten

Das Gerat entspricht EN 60669-2-1.

Betriebsspannung: 230 V AC, 50/60 Hz

Mindestlast: 2 W

Standby-Leistung: 0,2 W

Lampenlast: max. 250 W

Schutzklasse: Il nach bestimmungsgemalier
Montage in der Unterputzdose

Max. Leitungslange: 100 m

Verschmutzungsgrad: 2

BemessungsstofRspannung: 4 kV

Softwareklasse: A
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Entsorgen Sie das Gerdt getrennt
vom Hausmll an einer offiziellen
Sammelstelle.
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€D English

Safety

Assembly and installation should
only be carried out by a qualified
electrician, somebody who has
completed appropriate professional
training and has the knowledge and
experience necessary to be able to
recognise and avoid the potential
dangers posed by electricity.

Before assembly/dismounting,
disconnect the power supply and
ensure that the parts are no longer
live.

Read and observe the instructions
in full.

If you cannot download the operating in-
structions, ask the manufacturer to send you
3 pdf copy via e-mail or a hard copy via post.

The OKTO 540 BN device is a noiseless latching
relay (flush-mounted) with neutral conductor
for switching capacitive inductive and resistive
loads.

Technical data

The device complies with EN 60669-2-1.

Operating voltage: 230 V AC, 50/60 Hz

Minimum load: 2 W

Standby output: 0.2 W

Lamp load: max. 250 W

Protection class: Il after proper installation in
the flush-mounted box

Max. cable length: 100 m

Pollution degree: 2

Rated impulse voltage: 4 kV

Software class: A

Dispose of the appliance separa-
tely from domestic waste at an
official collection point.
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@ Francais

Sécurité

Montage et installation a confier
uniquement 3 un électricien, une
personne ayant une formation
technique qualifiée, des compétences
et de I'expérience pour pouvoir
connaitre les dangers électriques et
les éviter.

Couper la tension réseau avant le
montage / démontage et assurer la
déconnexion.

Lire et respecter intégralement le
mode d'emploi.

Si un téléchargement n'est pas possible, de-
mander |a notice au fabricant, version papier
ou fichier PDF par e-mail.

L'appareil OKTO 540 BN est un télérupteur silen-
cieux (encastré) avec conducteur neutre pour la
commutation de charges capacitives inductives
et ohmiques.

Caractéristiques techniques

L'appareil est conforme a la norme EN 60669-2-1.

Tension de service : 230 V AC, 50/60 Hz

Charge minimale : 2 W

Puissance en veille: 0,2 W

Charge de la lampe : max. 250 W

Classe de protection : Il aprés montage
conforme dans la boite d'encastrement

Longueur de cable max. : 100 m

Degré de pollution : 2

Tension de choc assignée : 4 kV

Classe de logiciel : A

Eliminer I'appareil séparément des
ordures ménageres dans un point
de collecte officiel.
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@ ltaliano

Sicurezza

Montaggio e installazione esclusi-
vamente da parte di elettricisti
specializzati, persone con un'ade-
guata formazione professionale, con
conoscenze ed esperienza, in modo
che possano riconoscere ed evitare
pericoli legati all'elettricita.

Prima del montaggio/dello
smontaggio, disattivare la tensione di
rete e garantire I'attivazione.

Leggere e osservare integralmente le
istruzioni.

Se non é possibile scaricarle, richiedere al
produttore le istruzioni d'uso come file pdf per
e-mail oppure cartacee.

Il dispositivo OKTO 540 BN é un interruttore a
impulsi silenzioso (da incasso) con conduttore di
neutro per la commutazione di carichi induttivi e
resistivi capacitivi.

Dati tecnici

Il dispositivo e conforme alla norma EN 60669-2-1.

Tensione d’esercizio: 230 V AC, 50/60 Hz

Carico minimo: 2 W

Potenza in standby: 0,2 W

Carico della lampada: max. 250 W

Classe di protezione: || dopo una corretta
installazione nella scatola da incasso

Lunghezza massima del cavo: 100 m

Grado di inquinamento: 2

Sovratensione transitoria nominale: 4 kV

Classe software: A

Smaltire I'apparecchio separata-
mente dai rifiuti domestici presso
un centro di raccolta ufficiale.
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& Espanol

Seguridad

Montaje e instalacion solo por un
profesional especializado, una
persaona con la formacion técnica
adecuada, con conocimientos y
experiencia, de tal forma que pueda
reconocer y prevenir los riesgos que
se derivan de Ia electricidad.

Desconectar la tension de alimenta-
cién antes del montaje/desmontaje y
asegurar la activacion.

Lea y observe las instrucciones en su
totalidad.

Sino es posible la descarga, solicite al
fabricante las instrucciones de uso como PDF
por correo electronico o en formato impreso.

El dispositivo OKTO 540 BN es un interruptor de
impulsos silencioso (empotrado) con conductor
neutro para la conmutacién de cargas capaciti-
vas inductivas y resistivas.

Datos técnicos

El dispositivo cumple la norma EN 60669-2-1.

Tension de servicio: 230 V AC, 50/60 Hz

Carga minima: 2 W

Potencia en modo de espera: 0,2 W

Carga de la ldampara: max. 250 W

Clase de proteccion: Il tras una instalacion
adecuada en |a caja empotrada

Longitud maxima del cable: 100 m

Grado de polucion: 2

Impulso de sobretension admisible: 4 kV

Clase de software: A

No deseche el aparato con Ia ba-
sura doméstica, llévelo a un punto
limpio oficial.
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@ Nederlands
Veiligheid

Montage en installatie uitsluitend
door een elektromonteur, een
persoon met geschikte vakkundige
opleiding, met kennis en ervaring
zodat hij/zij gevaren kan herkennen
en vermijden die door elektriciteit
kunnen ontstaan.

Véor montage/demontage
netspanning uitschakelen en
uitschakeling beveiligen.

Lees en volg de volledige
instructies.

Als geen download mogelijk, kunt u de hand-
leiding als pdf per e-mail of als gedrukt
exemplaar bij de fabrikant opvragen.

Het OKTO 540 BN-apparaat is een geruisloze
impulsschakelaar (inbouw) met nulleider voor
het schakelen van capacitieve inductieve en
resistieve belastingen.

Technische gegevens

Het apparaat voldoet aan EN 60669-2-1.

Bedrijfsspanning: 230 V AC, 50/60 Hz

Minimale belasting: 2 W

Stand-byvermogen: 0,2 W

Lampbelasting: max. 250 W

Beschermingsklasse: Il na correcte installatie in
de inbouwdoos

Max. kabellengte: 100 m

Vervuilingsgraad: 2

Nominale impulsspanning: 4 kV
Softwareklasse: A
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&> Svenska

Sakerhet

Montering och installation far endast
genomforas av en elektriker, en
person med lamplig utbildning,
kdnnedom och kunskap, sa att de kan
identifiera och undvika de faror som
foreligger vid arbete med elektricitet.

Voer het apparaat apart van het
huishoudelijk afval af en breng
het naar een officieel inzamelpunt.

Koppla fran strommen innan
montering/demontering och sdkra
frankopplingen.

Las och folj bruksanvisningen i sin
helhet.

Om du inte har mojlighet att hamta bruksan-
visningen kan den bestallas som PDF via e-post
eller tryckt av tillverkaren.

OKTO 540 BN ar en ljudlds impulsbrytare
(infalld) med neutralledare for omkoppling av
kapacitiva, induktiva och resistiva belastningar.

Tekniska data

Enheten dverensstammer med EN 60669-2-1.
Driftspanning: 230 V AC, 50/60 Hz

Minsta belastning: 2 W

Standby-effekt: < 0,5W

Lampbelastning: max. 250 W

Skyddsklass: Il efter korrekt installation i den
infallda dosan

Max. kabelldangd: 100 m
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Fororeningsgrad: 2

Nominell impulsspanning: 4 kV

Programvaruklass: A

Kasta inte enheten i hushallsav-
fallet, den maste lamnas in for

atervinning.

& Suomi

Turvallisuus

Laitteen saa asentaa ainoastaan
sahkoalan ammattilainen, henkilg,
jolla on vastaava koulutus seka
sellaista tietoa ja kokemusta alalta,
ettd han pystyy tunnistamaan
sahkon aiheuttamat vaaratilanteet ja
valttamaan niita.

Kytke ennen asennusta/purkamista
verkkojannite pois paalta ja varmista
se.

Lue ja noudata ohjeita
kokonaisuudessaan.

Jos lataus ei ole mahdollista, pyyda valmistajalta
kayttoohje PDF-muodossa sahkdpostilla tai
painettuna.

OKTO 540 BN -laite on daneton impulssikytkin
(uppoasennus), jossa on nollajohdin kapasitii-
visten induktiivisten ja resistiivisten kuormien
kytkemiseen.

Tekniset tiedot

Laite on standardin EN 60669-2-1 mukainen.

Kayttéjannite: 230 V AC, 50/60 Hz

Vahimmaiskuorma: 2 W

Valmiusteho: 0,2 W

Lampun kuormitus: enint3an 250 W

Suojausluokka: Il asianmukaisen asennuksen
jalkeen uppoasennuskoteloon

Max. kaapelin enimmaispituus: 100 m

Likaantumisaste: 2

Nimellissyoksyjannite: 4 kV

Ohjelmistoluokka: A

Al havits laitetta talousjatteen
mukana, vaan toimita laite julkiseen

kerdyspisteeseen.

@ Polski

Bezpieczenstwo

Montaz i instalacje nalezy powierzyc
wytacznie elektrykowi, osobie o
odpowiednim wyksztatceniu,
kompetencjach i doSwiadczeniy,
ktéry bedzie potrafit rozpoznac
zagrozenia zwigzane z napieciem
elektrycznym i uniknac ich.

Przed montazem/demontazem
nalezy odtaczyc napiecie sieciowe i
upewnic sie, ze zostato wtasciwie
odtaczone.

Przeczytaj i postepuj zgodnie z
instrukcjami.

Jezeli nie ma mozliwosci pobrania instrukgji,
nalezy zazadac od producenta wydruku lub
przestania jej mailem w formie PDF.

Urzadzenie OKTO 540 BN to bezgtosny
przetacznik impulsowy (podtynkowy) z
przewodem neutralnym do przetgczania
obcigzen pojemnosciowych, indukcyjnych i
rezystancyjnych.

Dane techniczne

Urzadzenie jest zgodne z norma EN 60669-2-1.

Napiecie robocze: 230 V AC, 50/60 Hz

Minimalne obciazenie: 2 W

Moc w trybie gotowosci: 0,2 W

Obciazenie lampy: maks. 250 W

Klasa ochrony: Il po prawidtowej instalacji w
puszce podtynkowe;j

Maks. dtugosc¢ kabla: 100 m

Stopien zanieczyszczenia: 2

Znamionowe napiecie udarowe: 4 kV

Klasa oprogramowania: A

Urzadzenie nalezy utylizowac
oddzielnie od odpadéw domowych

w oficjalnym punkcie zbiorki.
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